
Staniszewski Witold MMK Uszoda Szakosztály, 
2012.június 12.

1

Az MSZ 15234 szabványban előírt
uszodatechnológiai és vízgépészeti minősítő vizsgakötelesség
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FÜRDŐZŐI KOMFORT
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HIGIÉNÉS ÉS BALESETI BIZTONSÁG

KÖRNYEZETVÉDELEM,
ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A FŐ CÉLOK
a fürdők tervezésében és üzemeltetésében:

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással

A szabvány bevezetőjének első része ERRE HÍVJA FEL A FIGYELMET

Minden tervezési és üzemeltetési lépésünk közben ezek a prioritások kell 
vezessenek!
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással

HOGYAN BIZTOSÍTHATÓ EZEN CÉLOK MEGVALÓSULÁSA?
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A szabvány bevezetőjének második része ERRE AD RECEPTET

MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással
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Tehát a vonatkozó szabványok és jogszabályok ismerete 
SZÜKSÉGES DE NEM ELÉGSÉGES feltétele

a magas színvonalú tervezésnek.

Ehhez a szakmai szabályok és a szakirodalom megfelelő
szintű ismeretére is szükség van.

MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással

8. Tervezési követelmények
(Ez is új fejezet!)
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással

Egy fürdőlétesítmény műszaki színvonalának alakulása az ideálishoz képest:

TERVEZETT ÁLLAPOT: 50 – 80 %

KIVITELEZETT ÁLLAPOT: 40 – 60 %

ÜZEMELTETETT ÁLLAPOT: 30 – 60 %

Alapvető fontosságú tehát, hogy a kiindulás, a TERVEZETT állapot a 
lehető legmagasabb szintű legyen.

Ennek érdekében a szabvány két intézkedést tesz:

•Vizsgázási kötelezettség

•A tervek kötelező műszaki tartalmának rögzítése
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással

8. Tervezési követelmények
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MIÉRT KELL A VIZSGÁZTATÁS ?

MERT AZ USZODATECHNOLÓGIÁT ÉS AZ USZODAGÉPÉSZETET 
SEHOL SEM TANÍTJÁK,

ÖNKÉPZÉSSEL LEHET ELSAJÁTÍTANI.

MERT KÖZVETLENÜL ÉS JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLJUK A 
FÜRDŐZŐK ÉS A FÜRDŐKBEN DOLGOZÓK

RÖVID ÉS HOSSZÚTÁVÚ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT.

MERT MAGAS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGŰ RENDSZEREKRŐL VAN 
SZÓ.

MERT EZ IS EGY SZAKMA
(bár néhányan nem tartják annak – és közben „művelik”)

Lássuk, mi mindennel kell foglalkoznia egy jó uszodagépésznek!
(a felsorolás csak példálódzó jellegű)
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1. A különböző használatú medencefajták kialakítása, mérete, vízhőmérséklete 
1.1. Sportcélú használat 

1.1.1. Versenyúszás 
1.1.2. Vizilabdázás 
1.1.3. Műugrás 
1.1.4. Szinkron úszás 

1.2. Úszásoktatás 
1.2.1. Tanmedencék 

1.3. Szabadidős használat 
1.3.1. Pancsoló medencék (6-10 év között) 
1.3.2. Gyermek medencék   
1.3.3. Strandmedencék 
1.3.4. Élménymedencék 
1.3.5. Hullámmedencék 
1.3.6. Csúszda fogadó medencék 
1.3.7. Ülő medencék 
1.3.8. Lazító medencék 
1.3.9. Pezsgő medencék (spa-k) 

1.4. Gyógyászati használat 
1.4.1. Hűtő medencék 
1.4.2. Mozgás medencék 
1.4.3. Terápiás medencék 

1.5. Panziós és hotel medencék 
1.6. Családi medencék 
1.7. Szauna merülő medencék 
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1. Uszoda és fürdőépületek követelményei 
1.1. Medenceterek kialakítása 
1.2. Hő- és páratechnikai követelmények 
1.3. Öltözők és zuhanyozók kialakítása 
1.4. Burkolatok 
1.5. Gépészeti terek elhelyezése 

2. Medenceépítési módok 
2.1. Egyedi építésű medencék betonszerkezettel 

2.1.1. Beton medenceszerkezetek építési módjai 
2.1.1.1.Zsaluzott szerkezet 
2.1.1.2.Lőttbeton szerkezet 
2.1.1.3.Beton vagy styropor zsaluköves szerkezet 

2.1.2. Beton medenceszerkezetek burkolatai 
2.1.2.1.Kerámia burkolatok, ragasztástechnológia 
2.1.2.2.Üvegmozaik burkolatok, ragasztástechnológia 
2.1.2.3.Előregyártott fólia burkolatok 
2.1.2.4.Helyszínen fóliázott burkolatok 
2.1.2.5.Plaszter burkolat 
2.1.2.6.Műgyanta burkolat 
2.1.2.7.Festés 
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1.1. Paneles, és acél zsalutekercses medenceszerkezetek fólia burkolattal 
1.1.1. Fóliázott acél panel szerkezet 
1.1.2. Horganyzott, vagy rozsdamentes acél panelszerkezetek fólia béléssel 
1.1.3. Műanyag panelszerkezetek fólia béléssel 
1.1.4. Acél zsalutekercses medenceszerkezetek fólia béléssel 

1.2. Rozsdamentes acél medenceszerkezet, és burkolat 
1.3. Kész medencetestek egy darabban 

1.3.1. Üvegszálas poliészter (ÜPE) medencék 
1.3.2. Polipropilén (PP) lemezből hegesztett medencék 
1.3.3. Akryl medencék 

1.4. Kiegészítő építési elemek 
1.4.1. Medence körüli burkolatok 
1.4.2. Lépcsők 
1.4.3. Korlátok, kapaszkodók 
3.5.4. Víz alatti ablakok 
3.5.5. Műsziklák 
3.5.6. Medence fedések, takarások 
3.5.7. Gépészeti terek kialakítása 
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1. Az uszodákban, fürdőkben alkalmazott rendszerek, berendezések áttekintés

1.1. Víztechnológiai és vízgépészeti rendszerek

1.2. Sport és oktatástechnológiai felszerelések

1.3. Élménygépészeti elemek

1.4. Gyógyászati berendezések

1.5. Vízellátás berendezései

1.6. Hőellátás berendezései

1.7. Légtechnikai berendezések

1.8. Elektromos energiaellátás

1.9. Mérés, szabályozás, adatrögzítés, üzemfelügyelet

1.10.Beléptető, fürdővendég kiszolgáló és kommunikációs rendszerek
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1. A megkövetelt vízminőségi jellemzők 
1.1. Vízbiológiai követelmények 
1.2. Vízkémiai követelmények 
1.3. Fizikai paraméterek 

2. A fürdővízkezelés technológiai elemei 
2.1. Szűrés 

2.1.1. Előszűrés, durva szűrés 
2.1.2. Kvarchomokos szűrés flokkulációval 

2.1.2.1. A flokkuláció szerepe, lehetőségei 
2.1.3. Többrétegű szűrés 
2.1.4. Kovaföld szűrők 
2.1.5. Műanyag szövet, szűrők 
2.1.6. Medence aljzat tisztítók 

2.2. Fertőtlenítés 
2.2.1. Klór hatóanyaggal 

2.2.1.1.Na-hipoklorit 
2.2.1.2.Klórgáz 
2.2.1.3.Klórdioxid 
2.2.1.4.Kálcium hipoklorit 
2.2.1.5.Klór elektrolízis 
2.2.1.6.Sósvizes klórozás 
2.2.1.7.Szerves klórkészítmények 

2.2.2. Bróm hatóanyaggal 
2.2.3. Hidrogén peroxiddal 
2.2.4. Ezüst ionos fertőtlenítés 
2.2.5. Ózon 
2.2.6. UV-lámpa 

 

Víztechnológiai rendszerek
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1.1. Oxidáció 
1.1.1. Vas és mangán eltávolítása 
1.1.2. Ammónia eltávolítása 
1.1.3. Nitrit eltávolítás 
1.1.4. Klóraminok eltávolítása 

1.2. Abszorpció 
1.2.1. Aktívszén por adagolással 
1.2.2. Aktívszén szűréssel 

1.3. A medencevíz pH-értékének szabályozása 
1.3.1. A víz kémiai egyensúlyi állapota 
1.3.2. A pH-szabályozás lehetőségei a különböző víztipusok esetében 

1.4. Algaölés 
1.4.1. Réztartalmú szerekkel 
1.4.2. Réz nélküli szerekkel 

1.5. A hígítás jelentősége, célja 
1.5.1. Napi részleges vízcsere (pótvíz) 
1.5.2. Teljes leürítés 

1.6. A medence áramlási rendszere 
1.6.1. Feszített víztükrű kialakítás 

1.6.1.1.Vízelvezető vályúk típusai 
1.6.1.2.A vályú és az elvezető csőrendszer hidraulikai méretezése 
1.6.1.3.Vízbevezetés módjai 
1.6.1.4.A vízbevezetés és csőrendszerének hidraulikai méretezése 
1.6.1.5.Vízelszívás méretezése 

1.6.2. Süllyesztett víztükrű, fölözős áramlási rendszer 
1.6.2.1.A fölözők kialakítása, méretezése  
1.6.2.2.A befúvás kialakítása, méretezése 
1.6.2.3.Az elszívás kialakítása, méretezése 

1.6.3. A medence ürítés méretezése 
1.7. A hulladékvizek elhelyezése 

1.7.1. Túlfolyó vizek 
1.7.2. Medenceürítő vizek 
1.7.3. Szűrő öblítővíz 
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1. Standardizált uszodavíz kezelési technológiák 
1.1.1. Vízminőségi követelmények 
1.1.2. A vízforgatás méretezése medence típusonként 
1.1.3. Szűrési eljárások, méretezési alapok 
1.1.4. Vízkezelési eljárások 
1.1.5. Medence hidraulika, kiegyenlítő tároló 
1.1.6. Napi vízpótlás, teljes vízcsere 

1.2. Magyarországi előírások 
1.3. Német szabályozás 
1.4. Angol szabályozás 
1.5. Francia szabályozás 

2. Töltő-ürítő rendszerű medencék 
2.1. A medencék áramlási rendszere 
2.2. A vízkezelés lehetősége 
2.3. A vízcsere és a vízpótlás mértéke 

3. Az előfürdő berendezései 
3.1. Lábmosók 
3.2. Zuhanyok 

8. Sportfelszerelések 
8.1. Ugrókövek 
8.2. Ugródeszkák, ugrótornyok 
8.3. Pályaelválasztó kötelek, jelzőzászlók 
8.4. Beütő panel 
8.5. Vízilabda pálya felszerelések 
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8. Élménygépészeti berendezések 
8.1. Vízköpők 
8.2. Dögönyözők, oldalsó masszázsok 
8.3. Talpmasszázs 
8.4. Gejzírek, vízzel 
8.5. Légágyak 
8.6. Levegős ülések 
8.7. Buzgár levegővel  
8.8. Vízágyú 
8.9. Hullámkeltők 
8.10. Ellenáramoltatók 
8.11. Sodrófolyosó 
8.12. Csúszdák 
8.13. Ugródeszkák, tornyok 
8.14. Vízesés 
8.15. Vízgomba 
8.16. Esernyő 
8.17. Szikla forrás 
8.18. Trópusi eső 
8.19. Vízi játékok 
8.20. Víz alatti világítás 

Víz alatti hangszórók 
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8. Vízgépészeti berendezések, elemek, ezek méretezése 
8.1. Vízforgató szivattyúk 
8.2. Élménygépészeti szivattyúk 
8.3. Levegő fúvók 
8.4. Vegyszeradagoló szivattyúk 
8.5. Csővezetéki elemek, rögzítés-technika 

9. A fürdőépületek energiaigénye 
9.1. Hőigények 

9.1.1. Transzmissziós hőigény 
9.1.2. Medencék felfűtési és hőntartási hőigénye 

9.1.2.1.A vízhőmérsékletek fiziológiai hatásai 
9.1.2.2.Hőigény számítás 

9.1.2.2.1. Beltéri medencék esetén 
9.1.2.2.2. Kültéri medencék esetén 

9.1.3. A szellőztetés hőigénye 
9.1.3.1.A pára hatása az épületszerkezetekre és a fürdőzőkre 
9.1.3.2.Páramentesítés egyszerű légcserével 
9.1.3.3.Légcserés páramentesítés hővisszanyerők beépítésével 
9.1.3.4.Kondenzációs páramentesítés minimális légcserével 

9.1.4. Használati melegvíz hőigénye 
9.1.5. A hőellátás lehetőségei 

9.1.5.1.Kazántáplálású hőcserélővel 
9.1.5.2.Termálvizes hőcserélővel 
9.1.5.3.Termálvíz bekeverésével 
9.1.5.4.Szolár abszorberes fűtés 
9.1.5.5.Napkollektoros fűtés hőcserélővel 
9.1.5.6.Hőszivattyúk alkalmazása 
9.1.5.7.Kapcsolt hő- és áramtermelés (gázmotor) 
9.1.5.8.Elektromos fűtés 

9.1.6. Hővisszanyerési lehetőségek, hőnyereségek 
9.2. Elektromos energia igény 
9.3. Vízigény 
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8. Mérés és automatizálás, adatgyűjtés, üzemfelügyelet 
8.1. Vegyszeradagolás mérése, automatizálása 
8.2. Vízmennyiség-mérés 
8.3. Automatikus vízpótlás szintszabályozással 
8.4. Szivattyúszabályozás vízmennyiség-mérésről 
8.5. Szelepműködtetési módok, programozási lehetőségek 

9. Korróziós veszélyek a fürdőtechnikában 
 
10. Elektromos rendszerek a fürdőtechnikában 

 
11. A fürdőzés biztonságtechnikája 

 
12. A zajforrások a fürdőtechnikában 

 
13. A fürdők üzemeltetési követelményei, emberi erőforrás igénye 

 
14. Az energia-megtakarítás és a környezet terhelés csökkentésének lehetőségei 

 
15. Az építés és az üzemeltetés költségnagyságrendjei, arányai 

 
16. Törvények, rendeletek, előírások, szabványok, irányelvek a fürdők beruházás, 

tervezés, kivitelezés, és üzemeltetés fázisaiban 
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással

A TERVEK KÖTELEZŐ MŰSZAKI TARTALMÁNAK RÖGZÍTÉSE

Egyik cél: a tervek színvonalának emelése,
ne legyen megkerülhető, „elbliccelhető” a 4 prioritásról való gondolkodás.

A minimálisan elvárt műszaki tartalom szabványban történt rögzítésének egy
korántsem másodlagos célja is van:

A REÁLIS TERVEZŐI DÍJ SZINTEK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ez az egyetlen, versenyjogilag is helytálló, sőt kívánatos megoldás
az irreális árverseny ellen, amelyet

a műszaki tartalmat GÁTLÁSTALANUL elimináló „versenytársak” indukálnak.

EZ A MI RECEPTÜNK!

Sajnos a rendszer ma még lyukas, hiányzik az ellenőrzési fázis.
De ezt is meg kívánjuk oldani: lásd a szakosztály munkaterve.
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással

8.2., 8.3., 8.4.: Tervezési követelmények
Például a tenderterv (8.3.) esetében:



Staniszewski Witold MMK Uszoda Szakosztály, 
2012.június 12.

28

MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással
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MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással

8. Tervezési követelmények a kiviteli terv (8.4.) esetében:
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Az MSZ 15234 szabványban előírt
uszodatechnológiai és vízgépészeti minősítő vizsgakötelesség

A minősítési folyamat gyakorlati megvalósítása 2012 őszének végére várható.

Addigra elkészülnek a legfontosabb új hazai, MSZ uszodai szabványok és a 
legfontosabb európai MSZ EN uszodai szabványok fordításai.

A minősítési folyamat tervezett végeredménye (egyeztetés alatt): 
Uszodagépészet/technológia KIEMELT SZAKTERÜLET

bejegyzése.
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Az MSZ 15234 szabványban előírt
uszodatechnológiai és vízgépészeti minősítő vizsgakötelesség

A minősítés TERVEZETT személyi köre és TERVEZETT követelménye:

I: csoport: gyakorlott (referenciákkal rendelkező) tervezők
Követelmény:

• a vizsgázás alól az MMK felmentheti ezeket a tervezőket
• részt kell venniük az új szabványok kreditpontos oktatásán

II. csoport: gyakorlatlan (korlátozott referenciákkal rendelkező) tervezők
Követelmény:

• az új szabványok kreditpontos oktatásán való részvétel
• vizsga nagyjából a 16-25 diákon feltüntetett 

témakörökből



Staniszewski Witold MMK Uszoda Szakosztály, 
2012.június 12.
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